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TABELA DE CIRCUITOS

Ne CABO ALIMENTADOR | ISOLAGAO SEGUE PARA ELETRODUTO
A | 3F#185+N#185+T#95mm? | 0,6/1kV ENTRADA CMO08 4"

B [3F#240+N#240+T#120mm?| 0,6/1kV QD-BOMBAS 2 4"

C 2F#10+N#10+T#10mm? 0,6/1kV QUIOSQUE 3A 1.1/4"

D 2F#10+N#10+T#10mm? 0,6/1kV QUIOSQUE 3B 1.1/4"

E 2F#10+N#10+T#10mm? 0,6/1kV QUIOSQUE 4 1.1/4"

F 3F#10+N#10+T#10mm? 0,6/1kV QD-PMSP 2 1.1/4"

G 3F#10+N#10+T#10mm? 0,6/1kV QD-GALERIA 02 1.1/4"
NOTAS:

1. TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS DEVERAO SER

DEVIDAMENTE ATERRADAS.
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